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ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА НОРМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ШКАФ ПОЖАРНЫЙ 
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противопожарной обороны Министерства внутренних дел Российской Федерации (ФГУ ВНИИПО 
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БЕСПЛАТНО ! Вопрос от посетителя Добрый день! Прошу уточнить требования к пожарным 
шкафам (окрас, опознавательные знаки). Надо ли пломбировать и как часто? Ответ для посетителя 
Приветствую ! Методы испытаний" (утв. приказом ГУГПС МВД РФ от 27 декабря 2000 г. N 79) (с 
изменениями и дополнениями) 1. Область применения 2. Термины и определения Приложение. 
Схемы установки пожарных шкафов с одним пожарным краном (по ТУ 4854-002-05038007-97) 
(исключено) 1.1. Статья 105. Требования к огнетушителям 1-3. Комментируемая статья 
устанавливает требования к огнетушителям (о понятии и классификации огнетушителей см. 
комментарий к ст. 43 Закона). Ранее требования безопасности к огнетушителям устанавливались в 
разд. 1.3 ГОСТ 12.2.037-78* "ССБТ. Техника пожарная. Требования безопасности". Среди данных 
требований следует указать на положения п. 1.3.1 названного стандарта, согласно которым ручные 
и передвижные огнетушители должны: обладать, как правило ... ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО 
ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОСТ Р 51844— 2009 Техника пожарная ШКАФЫ ПОЖАРНЫЕ 
Общие технические требования. Методы испытаний Издание официальное Москва 
Стандартинформ 2009 ГОСТ Р 51844—2009 Предисловие Цели и принципы стандартизации в 
Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О 
техническом регулировании»... 1.1. Нормы пожарнойбезопасности (далее - нормы) 
распространяются на пожарные шкафы (ШП) иустанавливают технические требования пожарной 
безопасности к ним, а такжеметоды их испытаний. Пожарные шкафы размещают в зданиях и 
сооружениях, имеющихвнутренний противопожарный водопровод с расходом воды в соответствии 
со СНиП 2.04.01 *. (Измененная редакция. Изм. №1). 1.2. ШКАФ ПОЖАРНЫЙ. Общие технические 
требования. Методы испытаний COMPLETE SET OF FIRE CRANE. 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящий документустанавливает общие технические требования и методы испытаний пожарных 
шкафов(ПШ). Настоящие нормыраспространяются на все виды испытаний ПШ, в том числе 
сертификационные. Пожарные шкафы должныразмещаться внутри зданий и сооружений, имеющих 
внутренний водопровод,обеспечивающий расход воды не ниже норм, оговоренных в СНиП 2.04.01-
85 . Какими правилам устанавливается расположение ПК относительно щита с рукавом? Должен 
быть расположен внутри или может быть снаружи щита? 


